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Temeljem Clanka 21. Zakona o zadfiti od pozara (NN br. 92/10), Pravilnika o sadrzaju opéeg akia iz podrucja zastite od
pozara (NN br. 116/11) i ¢lanka 37. Statuta, Ravnateljfica Djegjeg vrtica TRAVICA, M.C. Nehajeva 1, SENJ (u daljnjem
tekstu Ustanova), nakon pribavljene suglasnosti Upravnog vijeéa donosi

T;

PRAVILNIK O ZASTITI OD POZARA

TEMELJNE ODREDBE

Clanak 1.

Ovim Pravilnikom razraduju se pojedjine odredbe Zakona o zadfiti od poZara, propisa donesenih na temelju Zakona, kao
i drugih zakona i propisa &jim se pojedinim odredbama ureduju pitanja od znacaja za sprecavanje nastajanja i Sirenja
pozara i eksplozija u prostorima i prostorijama u kojima Ustanova obavlja svoju djelatnost.

Clanak 2.

Ovim Pravilnikom utvrduju se:

1. temeljne odredbe u svezi provedbe i unapredivanja zastite od pozara,

2. broj, naziv radnog mjesta i struéna sprema osoba zaduZenih za obavljanje poslova zastite od poZara i unapredenje
stanja zastite od poZara,

3. obveze i odgovornosti vezano uz provedbu miera zastite od poZara,

4. obveze i odgovornosti osoba s posebnim oviastima i odgovornostima u provedbi mjera zastite od poZara,

5. nacin.obavljanja unutamje kontrole provedbe mijera zadtite od poZara, te ovlastenja, obveze i odgovornosti za
obavljanje unutamije kontrole,

6. nacin upoznavanja radnika s opasnostima i opéim mjerama zastite od poZara na radnom mijestu prilikom stupanja
na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja odredenih radova i radnji od strane drugih osoba, te
vodenja evidencije o tome,

7. nacin osposobljavanja radnika za rukovanje priruénom opremom i sredstvima za gaSenje poZara, perioditne
provjere znanja i vodenja evidencije o tome,

8. naCin osposobljavanja radnika za rad na poslovima s poveéanim opasnostima za nastanak i moguce posliedice od
pozara ili tehnoloSke eksplozije, prije stupanja na rad, periodicne provjere znanja i vodenja evidencije o tome,

9.  osobe zaduZene za odrZavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za gaSenje poZara s opisom zaduZenja,

10. osobe zaduZene za odrZavanje u ispravnom stanju sustava za upravijanje i nadziranje instalacija i uredaja Gija
neispravnost moze prouzroiti poZar i tehnolodku eksploziju,

11.  osobe zaduZene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajucih organizacijskih i tehnickih mjera zastite od
poZara u slucajevima privremenog povecanog poZamog rizika,

12. kretanje i ponaSanje na prostorima ugroZenim od poZara ili tehnoloske eksplozile,

13.  ustrojstvo motrenja, javijanja i uzbunjivanja o opasnostima od pozara,

14. miere zabrane i ogranicenja iz zastite od poZara te prostorije i prostori na koje se one odnose,

15.  postupanje radnika u slucaju nastanka pozara,

16. druge mjere zastite od poZara sukladno viastitim planovima i potrebama.

Clanak 3.

Prilozi ovog Pravilnika su:

- rjeSenje o razvrstavanju u IV kategoriju ugroZenosti od poZara izdano od Ministarstva unutranjih poslova dana
05. listopada 1995 godine

- Upute za postupanje prilikom nastanka izvanrednog dogadaja

- primjerak evidencije redovnih pregleda vatrogasnih aparata

- Upute za siguran rad i postupanie sa zapaljivim teku¢inama i plinovima u slucaju pozara i eksplozije

- plan evakuacije i spaSavanja za slucaj izvanrednog dogadaja (prilog 6).

Clanak 4.

Projekina dokumentacija, miglienja i druge isprave iz podrucja zastite od poZara pohranjuju se i Guvaju kod radnika
zaduZenog za obavljanje poslova zastite od poZara i unapredenje stanja zaStite od poZara.
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2 BROJ, NAZIVRADNOG MJESTA | STRUCNA SPREMA OSOBA ZADUZENIH ZA OBAVLJANJE
POSLOVA ZASTITE OD POZARA | UNAPREDENJE STANJA ZASTITE OD POZARA

Clanak 5.
Rjesenjem Ministra unutamjih poslova od 05.10.1995. godine, broj
Ustanova je razvrstana u IV kategoriju ugroZenosti od poZara.
Za obavijanje poslova zastite od poZara i unapredenje stanja zasfite od poZara za potrebe Ustanove odreduje se
najmanje jedan radnik, koji uz navedene smije obavijati i druge poslove.
Radnik zaduZen za obavijanje poslova i unapredenje stanja zastite od pozara iz prethodnog stavka ovoga &lanka mora
imati najmanje zvanje vatrogasca ili zavrSeno srednjodkolsko obrazovanje u programu gimnazije ili srednjodkolsko
strukovno obrazovanje u CetverogodiSnjem trajanju, te poloZen struéni ispit.
Ravnateljfica Ustanove Odlukom imenuje radnika zaduzenog za obavljanje poslova zastite od poZara i unapredenje
stanja zastite od poZara (u daljnjem tekstu: radnik zaduzen za ZOP).

3 OBVEZE | ODGOVORNOSTI VEZANO UZ PROVEDBU MJERA ZASTITE OD POZARA

Clana 6.

Svaki radnik duzan je provoditi mjere zastite od poZara na svom radnom mjestu i mjestu rada na nacin kako je utvrdeno
Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tiiela jedinica lokalne uprave i Samouprave, ovim Pravilnikom i drugim
posebnim uputama, upozorenjima i/l zabranama, a naroéito:

- pravilno rukovati, drzati, skladititi i manipulirati zapaljivim tekucinama i plinovima,

- pravilno odlagati zapaljivi materijal,

- prolivene zapaljive tekucine odmah poCistiti i iznijeti iz radnog prostora,

- Uslucaju poZara pristupiti gasenju i obavijestiti o tome svog neposrednog nadredenog,

- svaki nedostatak koji moze ugroziti zastity od pozara odmah prijaviti svom neposrednom nadredenom,

- paziti na prohodnost evakuacijskih putova,

- voditi brigu o nezakréenosti vatrogasnih aparata te o neostecivanju dijelova opreme, uredaja i instalacija

namijenjenih za gasenje poZara,

- postivati oznake zabrane i upozorenja, .

- Upozoriti ostale radnike na nepridrzavanje i ne provodenje propisanih i naredenih mjera zastite od poZara,

- odrZavati svoje radno mjesto Gistim i urednim.
Svaki radnik Ustanove s obavezama i odgovomestima vezanim uz provedbu mjera zastite od pozara upoznaje se
tilekom osposobljavanja iz podrucja zastite od poZara ifili zastite na radu,

Clanak 7.
Osim na radnike Ustanove, obveze provodenja miera zastite od poZara utvrdene u prethodnom &lanku ovog pravilnika,
na odgovarajuci nacin odnose se i na osobe koje se nalaze u prostorima Ustanove radi priviemenog ili povremenog
obavijanja posla te radi obavijanja posla po posebnom ugovoru.
Tijekom boravka u prostorima Ustanove sve osobe navedene u prethodnom staviu ovog &lanka duzne su pridrZavati se
naredbi i uputa radnika zaduZenog za ZOP.

Clanak 8.
Radnik zaduZen za ZOP vodi brigu o provodenju preventivnih mjera zastite od poZara i unapredenju stanja zastite od
. Ppozara, a u neposrednoj provedbi pomazu mu po potrebi ostali radnici Ustanove. :

Clanak 9

Ukoliko se radi o otklanjanju nedostataka ili obvezama koji zahtijevaju izdvajanje odredenih materijalnih sredstava
(nabava nove opreme za gaSenje pozara, Ciscenje ventilacijskih kanala, izrada nove projektne dokumentacije i sl.)
radnik zaduZen za ZOP, pozivajuéi se na zakonske propise, o tome izvieStava Ravnateljalficu koji odobrava potrebna
sredstva za realizaciju navedenog.

Ukoliko se radi o naredenim mjerama temeliem Rjesenja nadlezne inspekcije, radnik zaduZen za ZOP postupa kao da
se radi o redovnim mjerama zastite od pozara, na nacin opisan u prethodnom stavku ovisno o tome da Ii su za
navedeno potrebna odredena materijalna sredstva. -
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4, OBVEZE | QDGOVORNO§TI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA | ODGOVORNOSTIMA U PROVEDBI
MJERA ZASTITE OD POZARA
Obveze i
Clanak 10.
Radnik zaduZen za ZOP:

prati primjenu propisa iz podrudja zastite od poZara,

kontrolira provedbu internih pravilnika i opcih akata iz podrugja zastite od pozara,

planira nabavu opreme i sredstava za gaSenje poZara,

sudjeluje u izradi opéih akata iz podrucja zastite od poZara,

organizira osposobljavanje i obuku radnika iz podrucja zastite od poZara,

vodi evidenciju o osposobljenosti radnika,

vodi evidenciju o nastalim poZarima, :

organizira u dogovoru s Ravnateljem/icom ispitivanje uredaja, opreme i sredstva za gaSenje poZara po
ovlastenim pravnim osobama te o istom vodi evidenciju,

organizira u dogovoru s Ravnateljem/icom pregled i ispitivanje postrojenja, uredaja, elektriénih, plinskih,
ventilacijskih i drugih instalacija, kao i drugih uredaja koji mogu prouzrogiti nastajanje i Sirenje pozara te o
navedenom vodi evidencije,

organizira u dogovoru s Ravnateljem/icom servisiranje vatrogasnih aparata te o istom vodi evidenciju,

sudjeluje i nadzire prethodno navedene preglede i ispitivanja te poduzima daljnje radnje u cilju otklanjanja
utvrdenih nedostataka i nepravilnosti,

savjetuje Ravnatelja/icu glede potrebitin financijskih ulaganja u cilju provedbe mjera zastite od poZara
propisanih zakonom i podzakonskim aktima,

provodi interne nadzore u prostorima Ustanove te predlaZe otklanjanje utvrdenih nedostataka,

suraduje s inspekcijom zastite od pozara (priprema potrebne dokumentacije, pokretanje postupaka ishodovanja
razlicitih miSljenja i dokumenata, kontrola izvrSenja inspekcijskih rieSenja i dr.),

suraduje sa DVD-om Grada Senja.

Clanak 11.

U provedbi mjera zastite od poZara radnik zaduen za ZOP obavezan je i

svakog radnika koji se rasporeduje na radno mjesto upoznati s opasnostima od poara i mjerama zastite,
razmjeStaju aparata za gaenje poZara i s naginom sudjelovanja u gasenju pozara,

svakog radnika upoznati s mjerama zatite od poZara specificnim za rado mjesto,

poduzimati i provoditi propisane mjere zastite od poZara na radnom mjestu i u svim prostorima Ustanove
provjeravati ispravnost opreme i sustava za gaSenje poZara,

osigurati primjenu mjera zasite od poZara i rada na siguran nagin u skladu s pravilima struke i odredbama ovog
pravilnika.

U upoznavanju radnika s mjerama zatite od poZara sudjeluje i ravnateljfica.

Clanak 12.

Ravnateljfica je u provedbi mjera zastite od poZara obavezan:

brinuti o osiguranju financijskih sredstava za unapredivanje zastite od poZara, na osnovu prijedioga, analiza i

- miSljenja radnika zaduZenog za ZOP, kao i zapisnika o izvrSenim ispitivanjima sredstava, opreme, instalacija i

uredaja,

planirati i organizirati provodenje osposobljavanja radnika iz podrugja zagtite od poZara,

poduzeti miere da se nedostaci koji mogu utjecati na sigumost zastite od poZara, a utvrdeni su pregledom ili
prijavijeni od strane radnika, odmah uklone,

nakon zavrenog gasenja poZara, po potrebi, a u dogovoru s rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila
poZar, na mjestu poZara osigurati dezurstvo,

da se upotrijebliena sredstva i oprema u gasenju poZara odmah po zavrietku gadenja poZzara dovedu u
ispravno stanje,

osigurati provodenie istraznih radnji u svezi s nastajanjem poZara.

Clanak 13.

Ravnatelj/ica je duzna kontrolirati radnike Drustva glede primjene miera zastite od poZara tijekom rada.
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Odgovornesti zbog neprimjene propisanih i naredenih mjera zastite od poZara

Clanak 14,
£a osiguravanje financijskih sredstava za provodenje zakonom i podzakonskim aktima propisanih, naredenih te ovim
Pravilnikom odredenih mjera zadtite od pozara i eksplozija odgovoran je Ravnateljfica.
Radnik zaduZen za ZOP odgovoran je za posliedice koje proizlaze iz obavljanja poslova na radnim mjestima na kojima
nisu poduzete zakonom i podzakonskim aktima propisane mjere zadtite od pozara.

Clanak 15,
Teze povrede radne obveze iz podrucja zastite od pozara su:

- nesudjelovanje u gaSenju poZara i sprecavanju Sirenja pozara ako su njime nastale vece materijalne Stete
nakon poZara, odnosno ako su uzrokovane lakSe posliedice po zdravlje i Zivot radnika il ostecenje imovine,

- namjemo ili nesavjesno obavijanje radne obveze iz zagtite od poZara, Cjim postupkom je uzrokovan pozar ili
eksplozija, pa je doslo do laksih posljedica po radnike ifil imovinu,

- rad na poslovima s poveéanim opasnostima od poZara ili eksplozija unatog Spoznaji da nisu osigurane mijere
zastite od poZara, zbog Cega je nastupila laksa posliedica za Zivot i zdravije radnika ifili imovinu,

- neopravdano odbijanje izvr8avanja pojedine odluke, instrukcije i naputka iz zagtite od pozZara koje su donijeli i
nalozili nadredeni ili radnik zaduZen za Z0P, a zbog Gega je doslo do pozara ifili eksplozije s laksim
posliedicama po Zivot i zdravije radnika i/l imovine, ‘

- neprijavijivanje radniku zaduzenom za ZOp pojave koja moZe prouzrogiti nastanak pozara ili eksplozije, ako je
time nastala lak3a posliedica za Zivot i zdravlje radnika ifili imovine,

- odbijanje rada duzeg od radnog vremena u sluéaju nastanka ili gadenja poZara ili u slucaju spasavanja imovine
nakon gasenja poZara ako Je time nastala laksa posliedica za Zivot i zdravije radnika ifili imovine.

5. NAf.‘-lI\l_ OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZASTITE OD POZARA, TE
OVLASTENJA, OBVEZE | ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE

Clanak 16.
Nadzor nad provedbom propisanih mjera zastite od poZara obavija se tiiekom cijele godine, a obavija ga radnik zaduzen
za ZOP.

propustima radnik zaduZen za ZOP upoznaje Ravnatelja/icu.
Prilikom obavijanja nadzora nad provedbom mijera zastite od poZara utvrdenih zakonom, podzakonskim aktima, ovim
Pravilnikom i naputcima, radnik zaduzen za ZOP ima pravo:
- zaustavili rad radnika koji svojim postupcima ugrozava sigumost radnika i imovine te o fome obavijestiti
njegovog neposrednog nedredenog ‘
- predloZiti neposrednom nedredenom da pokrene postupak za poduzimanje mjera protiv onog radnika koji se ne
pridrzava ili ne provodi propisane i naredene mjere zastite od poZara,
- ne dozvoliti rad s otvorenim plamenom, elektrozavarivanjem, autogenim rezanjem i zavarivanjem u radnim
prostorijama gdje nisu provedene sve miere zastite od poZara.

Clanak 18.
Svakodnevni unutamji nadzor takoder obavija radnik zaduzen za ZOP, pri ¢emu vodi raduna o:
= - prohodnosti evakuacijskih putova,
- nezakréenosti vafrogasnih aparata te o neostecivanju dijelova opreme, uredaja i instalacija namijenjenih za
gasenje poZara,
- pravilnosti skladistenja robe
- pravilnom drzanju, skladitenju i manipulacij zapaljivim tekucinama i plinovima,
- pravilnom odlaganju zapaljivog materijala, '
- postivanju oznaka zabrane i upozorenja,
- postivanju odredbi kucnog reda u svezi pusenja.
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Clanak 19
Ravnatelj/ica je duZna kontrolirati radnike glede primjene mijera zagtite od pozara tijekom rada te ima pravo:
- zaustaviti rad radnika koji svojim postupcima ugrozava sigumost radnika i imovine
- pokrenuti postupak za poduzimanje mjera protiv onog radnika koji se ne pridrzava li ne provodi propisane i
naredene mjere zadtite od poZara,

6. NACIN UPOZNAVANJA RADNIKA S OPASNOSTIMA | OPCIM MJERAMA ZASTITE OD POZARA NA
RADNOM MJESTU PRILIKOM STUPANJA NA RAD IL| PROMJENE RADNOG MJESTA, ODNOSNO PRIJE
OBAVLJANJA ODREDENIH RADOVA | RADNJI OD STRANE DRUGIH OSOBA, TE VOPENJE
EVIDENCIJE O TOME

Clanak 20.
Radnici Ustanove se prilikom zaposljavanja osposobljavaju u skladu s Programom osposobljavanja puGanstva za

provedbu preventivnin mjera zadtite od poZara, gaSenja poZara | spaSavanje ljudi i imovine ugroZenih poZarom (NN br.
61/94).

Clanak 21.
Osposobljavanje radnika iz prethodnog &lanka organizira radnik zaduzen za ZOP u dogovoru s Ravnateliem/icom, a
obavlja ovlastena ustanova koja je ishodovala RjeSenje MUP-a kojim se odobrava obavijanje osposobljavanja.
O osposobljavanju se vodi evidencija koja sadrzi sve propisane sadrzaje.

Clanak 22,
Prilikom osposobljavanja posebna paznja se usmjerava na opasnosti od nastanka poZara na pojedinim radnim mjestima
na koja se radnici zaposljavaju. Posebno se isticu potencijalne opasnosti za radnike koji ¢e rukovati ili biti na bilo koji
nacin u kontaktu sa zapaljivim tekucinama. Isti se Upoznaju s preventivnim mjerama koje moraju svakodnevo
poduzimati.

Clanak 23.
Prilikom premjedtaja radnika s jednog na drugo radno mijesto, neposredni nadredeni i radnik zaduzen za ZOP
Upozoravaju radnika na opasnosti od nastanka od pozara i na sve specificnosti novog radnog mjesta.

7 NACIN OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZA RUKOVANJE PRIRUGNOM OPREMOM | SREDSTVIMA ZA
DOJAVU | GASENJE POZARA, PERIODICKE PROVJERE ZNANJA | VOBENJE EVIDENCIJE O TOME

Clanak 24.
Tijekom osposobljavanja radnici se upoznaju s nacinom rukovanja vatrogasnim aparatom za pocetno gasenje poZara.
Svaki radnik se upoznaje i s dijelovima sustava za gaSenje poZara vodom i nacinom gasenja.

8. NACIN OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZA RAD NA POSLOVIMA S POVECANIM OPASNOSTIMA ZA
NASTANAK | MOGUCE POSLJEDICE OD POZARA IL| TEHNOLOSKE EKSPLOZIJE, PRIJE STUPANJA
NA RAD, PERIODICKE PROVJERE ZNANJA | VODENJA EVIDENCIJE O TOME

Clanak 25,
Povecana opasnost od nastanka pozara u Ustanovi se javija pri rukovanju zapaljivim tekuéinama. Radnici koji obavijaju
te poslove prilikom osposobljavanja upoznaju se s vrstama zapaljivih tekucina, razliitim plamistima i razinama
opasnosti ovisno o plamistu.

S- OSOBEZADUZENE ZA ODRZAVANJE U ISPRAVNOM STANJU OPRENE | SREDSTAVA ZA DOJAVU |
GASENJE POZARA S OPISOM ZADUZENJA

Clanak 26.
Radnik zaduZen za ZOP vodi brigu o rokovima odrZavanja opreme i sredstava za gaSenje poZara.
Uz prethodno obaviestavanje Ravnatelja/ice direkino komunicira s ovlagtenim serviserima i ispitivagima.

6
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Clanak 27.
Na objektu Ustanove izvadene su unutarnja hidrantska mreza te su postavijeni vatrogasni aparati.
Vatrogasni aparati moraju biti propisno oznageni naljepnicom preteZito boje RAL 3000 (crvene boje) najmanje dimenzije
15 x 15 cm s oznakom vatrogasnog aparata, uvijek dostupni te se namjenski koristiti.

Clanak 28,
Radnik zaduZen za ZOP y redovnom obilasku objekta i prostora obavija kontrolu ispravnosti uredaja i sredstava za
gasenje poZara, vizualnim pregledom. Ukoliko utvrdi neispravnost opreme i sredstava za gasenje poZara duZan je ako
nije u moguénosti sam otkolniti nedostatak, organizirati njegovo uklanjanje.

Clanak 29.
OdrZavanje vatrogasnih aparata ispravnim i funkcionalnim obavlja se kroz redovni pregled i periodicki servis.
Redovni pregled obavlja radnik zaduzen za ZOP najmanje svaka tri mjeseca pri éemu vodi propisanu evedinciju (Prilog
3

Redovnim pregledom utvrduje se:

- oznacenost, uodljivost i dostupnost vafrogasnog aparata,

- opce stanje vatrogasnog aparata,
kompletnost vatrogasnog aparata,
stanje plombe zatvaraca, odnosno ventila vatrogasnog aparata,

- idruge radnje propisane u uputi proizvodaéa,
Nedostatke uocene redovnim pregledom, radnik zaduzen za ZOP, je obvezan odmah otkloniti sam, a ukoliko to nije
moguce putem oviadtenog servisera.
Periodicki servis obavija oviasteni serviser, a provodi se jednom godisnje, te nakon svakog aktiviranja ili uoCenog
nedostatka na vatrogasnom aparatu. Dokaz o obavljenom periodigkom servisu je naljepnica na vatrogasnom aparatu.
Vatrogasni aparati pregledavaju se i ispituju i sukladno propisima za opremu pod tlakom o Cijim rokovima prilikom
periodickih pregleda vodi brigu ovlasteni serviser.

Clanak 30.
Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti Sustava za gaSenje poZara, hidrantske mreze obavija se jednom godidnje od
strane drustva koje ima oviastenje Ministarstva unutarnjih poslova.
O obavijenim pregledima i ispitivanjima ovlasteno drustvo izdaje zapisnik te na temelju istog | Uvjerenje ukoliko je sustav
ispravan i izveden sukladno odobrenoj tehnigkoj dokumentaciji.

Clanak 31.
Ustanova je duZna trajno pohraniti | uvati zapisnike o prvom ispitivanju stabilnih sustava zagtite od poZara, a zapisnike
0 periodicnim ispitivanjima do iduceg ispitivanja.

10. OSOBE ZADUZENE ZA ODRZAVANJE U ISPRAVNOM STANJU SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE |
NADZIRANJE INSTALACIJA | UREDAJA CLJA NEISPRAVNOST MOZE PROUZROCITI POZAR |
TEHNOLOSKU EKSPLOZIJU

Clanak 32.

Radnik zaduZen za ZOP vodi brigu o rokovima ispitivanja i servisiranja, te uz prethodno obavjestavanje Ravnateljafice
direktno komunicira sa oviagtenim serviserima i ispitivagima.
Radnik zaduZen za ZOP o izvréenim ispitivanjima vodi evidenciju.
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1. OSOBE ZADUZENE ZA RAZRADU POSTUPAKA | PODUZIMANJE ODGQVARAJUéIH
ORGANIZACIJSKIH | TEHNICKIH MJERA ZASTITE OD POZARA U SLUCAJEVIMA PRIVREMENOG
POVECANOG POZARNOG RIZIKA

Clanak 33.
Osoba zaduzena za ZOP u dogovoru s Ravnateljem/icom zaduzena je za razradu postupaka u slucajevima privremenih
povecanih poZamih rizika, Poveéani rizici prisutni su prilikom radova zavarivanja i srodnih tehnika, prilikom eventualne
upotrebe dodatnih grijacih tijela i sl.
Organizacijske mjere odnose se na upozoravanje svih radnika na povecani oprez i povremeni obilazak prostora u kojem
Su privremeno pristuni poveéani rizici. Na povecani oprez potrebno je upozoriti i osobe koje se nalaze u prostorima
Ustanove radi privremenog ili povremenog obavljanja posla te radi obavijanja posla po posebnom ugovoru.

12, KRETANJE | PONASANJE NA PROSTORIMA UGROZENIM OD POZARA IL| TEHNOLOSKE EKSPLOZIJE

Clanak 34.
Prostorije i prostori ugroZene od poZara ili tehnologke eksploziju u Ustanovi su:
- plinska stanica,
- kotlovnica
- kuhinja (el. Stednjaci, plinski &tednjaci).

13. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA | UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POZARA

Clanak 35.
Javijanje o nastanku poZara u radnim prostorijama provodi se:
- mobitelima
- telefonima

Svaki radnik koji primijeti neposrednu opasnost od nastanka pozara ili poZar, odmah sukladno svojim psihofizickim
sposobnostima, pristupa otklanjanju opasnosti, odnosno gasenju poZara, vodeéi pri tome raduna da ne dovede u
opasnost sebe ili drugu osobu.

Ukoliko osoba iz prethodnog stavka ovoga dlanka nije uspjela otkloniti opasnost, odnosno ugasiti poZar, duzna je
obavijestiti Zupanijski centar DrZavne uprave za zastitu | spasavanje ifili najblizu vatrogasnu postrojbu, nakon Cega
obavijestava svog neposrednog nadredenog. Neposredni nadredeni po dobivenoj obavijesti poziva radnika zaduZenog
za ZOP.

Clanak 36.
Dojava pozara se obavlja na sliedece brojeve telefona:
- Zupanijski centar Drzavne uprave za zastitu i spasavanje 112
- Javna vatrogasna postrojba 193
- Policija 192

Clanak 37.
Uzbunjivanje svih radnika provodi se usmenim putem.
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14, MJERE ZABRANE | OGRANICENJA iZ ZASTITE OD POZARA TE PROSTORIJE | PROSTORI NA KOJE
SE ONE ODNOSE

Clanak 38.
Na ulazima u prostore, skladita ili na vratima ormara u kojima se drZe zapaljive tekuéine, te na ambalazi zapaljivih
tekucina istaknute su oznake zabrane i opasnosti.
Svi radnici, koji se po bilo kejoj osnovi zateknu u navedenim prostorima, duZni su pridrzavati se navedenih zabrana.

15 POSTUPANJE RADNIKA U SLUGAJU NASTANKA POZARA

Clanak 39.

Svaki radnik koji prvi opazi neposrednu opasnost od nastanka poZara ili opazi pozar duzan je ukloniti opasnost odnosno
ugasiti poZar, ako to moZe bez opasnosti za sebe ili drugu osobu. Ako radnik to ne moze uginiti sam, duzan je odmah
obavijestiti ostale radnike te pozvati Zupanijski centar DrZavne uprave za zasfitu i spaSavanje 112 iili nadleznu Javnu
vatrogasnu postrojbu na broj telefona 193 radi pocetka gaSenja pozara (Prilog 2.).
Prilikom dojave o nastalom poZaru radnik treba dati sliedece podatke:

- imeiprezime, |

- mjesto gdje je nastao poZar (u prostorifi, na otvorenom prostoru) i najbliZi pristup vozilima vatrogasne postrojbe,

- vrsiu materijala koji gori (tekucina, plin, drvo, plastika, papir),

- daliu poZaru ima ozlijedenih.

Clanak 40.
Prije poCetka gaSenja poZara i prije napustanja radne prostorije svaki radnik treba pokusati:
- iskljuéiti elektrignu struju i ukloniti zapaljive tekucine, ako su iste izvan posebnog ormara za zapaljive tekucine i
materijale iz mjesta pozara,
- zatvoriti dovod plina,
- odmaknuti vozila ako ih ima i pokugati sprijeiti Sirenje poZara i nastanak panike kod ostalih radnika.

Clanak 41.
Nakon zavr3etka akcije gasenja pozara upotreblienu opremu i sredstva za gaSenje potrebno je u to kragem vremenu
dovesti u ispravno stanje.

Clanak 42.
Radnik zaduZen za ZOP duzan je policijskoj upravi, neposredno ili putem centra 112, prijaviti nastanak poZara i sve
informacije o poZaru, te o istom voditi evidenciju. :

16.  DRUGE MJERE ZASTITE OD POZARA

Kotlovnica .
Clanak 43.
Kotlovskim postrojenjem moZe rukovati samo struno osposobljen radnik.
U kotlovnici mora biti izvjeSena shema dielovanja i upute za rad i odrzavanje kotla i ostalih uredaja u kotlovnici te
dnevnik loZenja.

Clanak 44.
Rad kotla i kotlovskog postrojenja mora bii pod nadzorom.
Za vrijeme rada s kotlom kotlovnicar mora:
- pazjivo nadzirati rad kotla i pomoénih uredaja,
- pridrzavati se svih uputa za rad s kotlom, prema Uputama proizvodaca kotla i ostalih uredaja,
- ne smije odlagati zapaljive tekuine i druge vatroopasne materijale u kotlovnici,
- Ne smije odlagati papimatu, plastiénu i drugu ambalazu i drugi zapaljivi materijal u prostoriji kotlovnice,
- ne smije prati ili istiti kotao ili druge uredaje sa lako zapaljivim tekuéinama za vrijeme rada.
Na ulaznim vratima kotlovnice mora se istaknuti naziv "Zabrana ulaza nezaposlenim osobama'", ,Zabranjeno je
pusenje", "Zabranjena upotreba otvorenog plamena”.
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Clanak 45.
Svaki kvar kotla ili kotlovskih instrumenta mora se odmah ukloniti po struénim osobama.
Narocitu brigu treba voditi o pravilnom radu automatike za loZenje, kao i sigurnosnoj | mjemoj automatici.

Dimnjaci

Clanak 46.
Pristup do vratasca dimnjaka mora biti uvijek slobodan.
Redoviti pregledi u svrhu odrZavanja dimnjaka provode se sukladno zahtjevima iz projekta gradevine, ali najmanje dva
puta godisnje. Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uredaja za loZenje ili promjene goriva,
nakon svakog izvanrednog dogadaja koji moZe utjecati na tehnidka svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost
dimnjaka te po nalogu inspekcije.
Dokumentaciju o pregledima kao i drugu dokumentaciju o odrZavanju dimnjaka duzan je trajno Guvati viasnik gradevine.

Plinska instalacija 5
Clanak 47.

Plinska instalacija, cjevovodi ispituju se tijekom upotrebe na nepropusnost, a u okviru ispitivanja ispravnosti plinske
instalacije, prema propisanom postupku dobavijaga plina. Ispitivanja se provode svakih pet godina.

Sigurnosni ventili i drugi sigumosni pribor se prema propisu o ispitivanju tlacne opreme moraju odrzavati i podesiti
prema uputama proizvodaca i tehnickim specifikacijama najmanje jednom u dvije godine.

Za organizaciju pregleda i ispitivanja iz stavka 1. odgovoran je radnik zaduZen za ZOP.

Rad s otvorenim plamenom (zavarivanje, rezanje, bruSenje i sl.)

Clanak 48.
Rad s otvorenim plamenom (aparati za zavarivanje, rezanje i lemljenje) moZe se obavijati u prostorijama Ustanove tek
nakon dobivenog pismenog odobrenja radnika zaduZenog za ZOP i naloZenih mjera koje se moraju poduzeti prije toga.
Odobrenje iz prethodnog stavka izdaje se temeljem pismenog zahtjeva izvodaga radova (Prilog 5).
Radnici koji izvode zavarivanje mogu zavarivati samo na onim mjestima, na nacin i u vrijeme kako je to u odobrenju
odredeno.
Voditelj izvodaca radova - odgovoran je za pravovremeno podnoSenje zahtjeva za izdavanje odobrenja prema
prilozenom sadrZaju i odgovoran je da izvodi radove zavarivanja samo na onim mijestima, na nadin i u vrijeme kako je to
u odobrenju odredeno.
Odobrenje se izdaje u dva primjerka, prvi primjerak se urucuje rukovodiocu radova, a drugi se éuva u dokumentaciji
radnika zaduZenog za ZOP.

Zapaljive tekuéine }

Clanak 49.
Lako zapaljive tvari i kemikalije moraju biti uvane u originalnoj ambalazi u zatvorenom prostoru ili u posebnom ormaru
u skladu s propisima zastite od poZara.
Zapaljive tekucine ne smiju se bacati ili ispustati u odvodnu kanalizacijsku mreZu.
U prostorijama u kojima se koriste zapaljive i eksplozivne tvari zabranjena je upotreba otvorenog plamena, alata koji
iskri te drZanje i smjeStaj tvari koje su skione samozapaljenju.

Mjere zastite od poZara na elekiricnim instalacijama i uredajima
Clanak 50.

U glavnom razvodnom ormaru kao i u razvodnim ormariéima u pojedinim prostorijama moraju biti postavijene
jednopolne sheme elektriénih instalacija sa svim potrebnim podacima.
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Clanak 51.
Za iskljucenje elektri¢ne energije nakon zavréenog rada ili u slucaju hitne potrebe moraju na odgovarajuéim mjestima biti
izvedene sklopke koje trebaju biti postavijene izvan zone opasnosti od pozara i eksplozija.

Clanak 52.
Zabranjeno je upotrebljavati krpane, neispravne ili predimenzionirane osigurace kao i postavijati provizome elekiricne
instalacije.
Rastalni osiguraci i automatske sklopke moraju biti tako dimenzionirani da se vodovi ne mogu pregrijavati.
Pokraj svakog osiguraca ili sklopke mora biti postavljena oznaka kojem strujnom krugu pripada isti.
lzmjenu elekiriénih osiguraéa ili druge poslove na elekiricnim instalacijama i uredajima smiju obavijati samo za to
osposobljene struéne osobe. Zamjena osiguraca mora se obavijati samo originalnim ulogcima.

Clanak 53.
Razvodni ormari moraju biti tako izvedeni da odgovaraju uvjetima koji viadaju u pojedinim prostorijama gdje su
postavijeni.
Prostor oko razvodnih ormara mora uvijek biti slobodan. Razvodni ormari moraju biti zakljuéani tako da se onemogudi
pristup neovlastenim osobama. Kljugevi razvodnih ormara moraju se nalaziti na lokaciji dostupnoj svim radnicima.
Razvodni ormari moraju biti tako izvedeni da pri iskijugenju elekiriéne energije ostanu ukljuc¢ena troila za nuZnu, panik
rasvjetu. Prilikom nestanka napona iz mreZe, ta se trosila trebaju automatski napajati iz pomoénog izvora ugradenog u
samom troSilu. }

Clanak 54.
Sklopke u razvodnim ormarima moraju biti tako izvedene da odgovaraju uvjetima koji viadaju u pojedinim prostorijama,
te moraju odgovarati glede njihove namjene.
Na sklopkama moraju biti jasno oznateni poloZaji iskljugeno - ukljuCeno.

Clanak 55. |
Elekiri¢ne instalacije i troSila moraju biti tako izvedeni i odr¥avani da u mjestima u kojima se koriste ne predstavijaju
opasnost od poZara.

Clanak 56.
Odrzavanje elektricne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine o€uvaju tehnicka svojstva elektricne
instalacije i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine, te drugi bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u
skladu s posebnim propisom.
OdrZavanje elektricne instalacije koja je izvedena ili se izvodi u skladu s prije vazecim propisima mora biti takvo da se
tijekom trajanja gradevine ofuvaju tehnicka svojstva elektriéne instalacije i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom
gradevine i propisima u skladu s kojima je elekiriéna instalacija izvedena.
Odrzavanije elektricne instalacije podrazumijeva:
- redovite preglede elekiricne instalacije u vremenskim razmacima i na nagin odreden projektom i pisanom
izjavom izvodaca o izvedenim radovima i s uvjetima odrzavanja gradevine,
- izvanredne preglede elektricne instalacije nakon izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu inspekcije,
- izvodenje radova kojima se elekiriéna instalacija zadrzava ili vraéa u stanje odredeno projektom gradevine i
propisom u skladu s kojim je elektritna instalacija izvedena.
Ispunjavanje propisanih uvjeta odrZavanja elekiriéne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s projekiom gradevine i
pracenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za elektriéne instalacije u njoj, te:
- zapisnicima (izvjeS¢ima) o obavijenim pregledima i ispitivanjima elektriéne instalacije,
- zapisnicima o radovima odrZavanja.

Clanak 57.
Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrZavanja elektriéne instalacije provodi se sukiadno zahtjevima iz projekta
gradevine, ali ne rjede od:
- Cetiri godine za gradevine javne namjene, ako posebnim propisima nije odreden drugaciji rok.
Nacin obavijanja redovitih pregleda elektricne instalacije odreduje se projektom gradevine, a ukljuéuje najmanje:
- pregled u koji je ukljuéeno utvrdivanje jesu li svi dijelovi elektriéne instalacije u ispravnom stanju,
- mjerenje radi utvrdivanja je li elektriéna instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve odredene projektom gradevine
Sto ukljucuje ispitivanje elektri¢ne instalacije primjenom norme HRN HD 60364-6, normama na koje ta norma
upucuje, osim ispitivanja otpora izolacije ako stanje elektriéne instalacije ne ukazuje na potrebu tog ispitivanja,
a rezultati pregleda i utvrdenog stanja dijelova elekiricne instalacije upisuju se u zapisnik.
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Clanak 58.
Provjera funkcionalnosti tipkala za isklop elektrine instalacije u sluaju hitnosti i panik rasvjete provodi se od strane
ovlastene osobe jednom godignje. 5

Clanak 59.
Kod upotrebe elektricnih uredaja, obvezno po zavrSetku rada radhnici trebaju sve iskijuiti, a primijecene neispravnosti

odnosno kvarove odmah treba prijaviti svom neposrednom nadredenom. Ugestalost provjere strojeva i uredaja provodi
se U rokovima ne duljim od dvije godine.

Mjere zaStite od pozara na instalacijama za zastitu gradevine od munje

Clanak 60.
Na gradevinama na kojima je izvedena, instalacija zastite gradevine od munje mora biti odrZavana i postavijena tako da
se sprijeci svaka moguénost nastanka pozara zbog atmosferskog praznjenja.
O instalaciji zastite gradevine od munje mora postojati tehnicka dokumentacija.

Clanak 61.
Pregled i ispitivanje instalacija zastite gradevine od munje tijekom uporabe obavlja ovlastena ustanova o éemu se izdaje
Zapisnik o vizualnom pregledu sustava zagtite od munje i Zapisnik o ispitivanju i mjerenju sustava zastite od munje. U

navedenim zapisnicima ispitivaci navode rokove u kojima je potrebno ponoviti ispitivanja
Iz navedenih Zapisnika mora biti vidijivo da li je instalacija ispravna i koje je popravke potrebno obaviti

Vatrogasni pristupi
Clanak 62.
Da bi se vatrogasni pristupi u odredenom trenutku magli koristiti u svrhu kojoj su namijenjeni, potrebno jer
- dabudu vidljivo oznageni oznakama sukladno hrvatskim normama i pravilima tehnicke prakse,
- dabudu stalno prohodni u svojoj punj irini,
- da se sprijeci dolazak drugih vozila.

17. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 63.
Ovaj Pravilnik je usvojen kada ga prihvati Upravno vije¢e Ustanove veéinom glasova &lanova Upravnog vijeéa.
Izmjene i dopune Pravilnika vrse se po postupku utvrdenom za njegovo donosenje.

Clanak 64.
Pravilnik stupa na snagu 8 dana nakon donosenja i objave istoga na Oglasnoj ploci Ustanove.

Clanak 65.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje vaziti Pravilnik zatite od pozara od 03. lipnja 1998 godine, klasa 214-
01/98-01/01, ur. broj 2125-03-98-01.

Klasa: 005-01/15-01/8
Ur. broj: 2125-01/15-01/1
Senj, 28.10.2015. godine

Predsjednik Upravnog vile¢a

Franciska Tomijenovic, dipl. teolog _
% b 2 é?uazp/

[
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Pravilnik je obljavijen na oglasnoj plo¢i dana 28.10.2015. godine, a stupio je na snagu 05.11.2015. godine

Ravnateljfica:

Dubravka Glava3

13



Dijecji vrii¢ Travica, Senj, M.C. Nehajeva 1 Pravilnik o zastiti od poZara

PRILOZI
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Prilog 1.

RjeSenje o razvrstavanju u kategoriju ugro#enosti od poZara
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Prilog 2

Izvanredni dogadaj - nenamjerni i neodekivani dogadaj prouzrogen dielovanjem ili utjecajem koji nisu pod nadzorom i
koji uzrokuju Stetu po ljude, imovinu | okolig (poZar, eksplozija, izlijevanje opasnih tekucina).

NAPOMENA: -
Prilikom uocenog izvanrednog dogadaja ocijenite situaciju i postupite prema prikazanoj shemi.

OCEVIDAC

ZPANIJSKI CENTAR 112 /i
- VATROGASCI 193

RUKOVODIOC

A

NEPOSREDNI ‘I‘ LRADNIKZADUZENZAZOP

PRISTUPAITE
RJESAVANJU

l

SITUACIJA
RJESENA 2

|

PRESTANAK
OPASNOSTI

NE

Prilikom dojave o nastalom pozaru trebate dati sliedece podatke:
- imei prezime,
- miesto gdje je nastao pozar (u prostoriji, na otvorenom prostoru) i najblizi pristup vozilima vatrogasne postrojbe,
- vrsiu materijala koji gori (tekugina, plin, drvo, plastika, papir, duhan),
- daliu poZaru ima ozliiedenih.

Prije pogetka gaSenja pozara i prije napustanja radne prostorije svaki radnik treba pokusati:
- iskljuiti elektriénu struju i odstraniti zapaljive tekucine i materijale od mjesta poZara,
- zatvoriti dovod plina,
- iznijeti van prostora boce s plinom i posude s zapaljivom tekucinom,
- odmaknuti vozila ako ih ima i pokusafi sprijeciti irenje poZara i nastanka panike kod ostalih radnika.
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Prilog 3.

EVIDENCIJA REDOVNIH PREGLEDA VATROGASNIH APARATA

Gradevina, lokacija:

periodiéni servis izvrien: 20__, Serviser

Redovni pregled obavio (ime, prezime, potpis):

Datum redovnog pregleda:

Datum sljedeceg pregleda

Red
br

Miesto aparata Vrsta | oznaka aparata Utvrdeno stanje
(objekt, prostorfa, prostor) ™5 Tvomicki broj | - 2adovoljava ¥

- ne zadovoljava x

uocljivos
t
dostupn
ost
oznake

opé
e

kom|

stanje
pl
0
m
be

Serijski broj naljepnice

T o

p
|
e
t
]

It

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

18.

20

2%

22.

Prilog 4.
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UPUTE ZA SIGURAN RAD | POSTUPANJE SA ZAPALJIVIM TEKUCINAMA | PLINOVIMA U
SLUCAJU POZARA | EKSPLOZIJE

(¢lanak 13. tocka 3. Zakona o zapaljivim tekuéinama i plinovima, Narodne nhovine, br.
108/95)

1. Drzati, skladititi i prometovati zapaljivim teku¢inama ili plinovima duzni ste tako da ne bi doglo do poZara i
eksplozije. U tu je svrhu najvaznije da zapaljive tekucine drZite i skladitite u odgovarajuéim spremnicima ili posudama u
propisanim koli¢inama, u posebnim objektima i skladistima izgradenim i smjeStenim u skladu s postoje¢im propisima.

2. Zapaljivim tekucinama ili plinovima rukujte pri dopremi/otpremi, pretakanju, uporabi i dr. tako da se pare
tekuéina ne bi prekomjemo ispustale u radnu atmosferu Jer se pare svih zapaljivih tekuéina u dodiru s izvorom topline
mogu zapaliti, a u odredenoj smjesi sa zrakom i eksplodirati.

3. Upoznajte se sa svim podacima o vrsti i koligini zapaljive tekucine ili plina koji moraju biti ispisani na
posudama pri stavljanju u prodaju te s uputama za sigumo skladiStenje, drzanje i prometovanje koje je obvezan utvrditi
proizvodag.

4. U svim gradevinama i na prostorima gdje se skladiéti | prometuje zapaljivim tekuginama i plinovima
postavite na vidnim mjestima oznake u svezi sa zagtitom od poZara i eksplozije, kao &to je zabrana puSenja i uporaba
otvorenog plamena i dr.

9. U svim gradevinama i na prostorima u tzv. zonama opasnosti, gdje se moZe odekivati prisutnost zapaljive
smjese para sa zrakom, drzite i upotrebljavajte samo alate, uredaje i opremu koja pri radu ne iskri. DrZite se zabrane
pusenja i uporabe otvorene vatre. Nemojte drZati oksidirajuée, reaktivne ili samozapaljive tvari, ne odlaZite zapaljive
tvari, ne koristite se vozilima koja mogu iskriti, ne koristite se elektriénim uredajima koji nemaju protueksplozijsku zastitu
itd.

6. Ako se originalna ambalaza zapaljive tekucine oteti sprijecite prekomjemo isparavanje, ogistite mijesto
nezgode i uklonite ostatke zapaljivih tvari na sigumo.

7. Upoznaijte se s uputama i osposobite se za uporabu i rukovanje vatrogasnim aparatima ili automatskim
uredajima za dojavu i gadenje poZara, koji se moraju postaviti u odredenom broju u svim gradevinama i na prostorima
gdje se drze, skiadiste ili prometuje zapaljivim tekucinama ili plinovima.

8. Opazite li poZar duzni ste ga ugasiti, ako to moZete udiniti bez opasnosti za sebe ili drugu osobu. Ako pozar
gasite aparatima za gasenje upotrijebite ih odmah &im je pozar planuo. Gasite brzo, ali mimo i pribrano te, ako je
moguce, pozovite i druge zaposlenike da istodobno gase poZar s dva ili vie aparata.

9. Ako je u gradevini ili na prostoru sa zapaljivim tekuéinama postavijen automatski uredaj za dojavu pozara,
na zvucni znak ukljucite se u gadenje poZara svim raspoloZivim sredstvima.
Medutim, ako je u prostoriju postavljen automatski uredaj za gaSenje pozara (sustav s pjenom, sustav s CO2) na zvuéni
znak odmah napustite &ticenu prostoriju.

10. Ako se pozar proSirio te ga niste u mogucnosti lokalizirati i ugasiti, izidite iz prostorije i zatvorite
vrata, aktivirajte prvi ruéni vatrodojavni javlja¢ te pozovite Centar 112 ili Vatrogasce 193 i jasno naznagite
mjesto gdje je buknuo poZar, dajte podatke o sebi, navedite to gori, ima li ozlijedenih osoba itd.
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Prilog 5.
DOZVOLA ZA ZAVARIVANJE
Ispunjava podnositelj zahtjeva
1. Ime i prezime podnosioca zahtjeva

2, Naziv Drustva - podnositelja zahtjeva
3. Naziv Odjela
4, Datum podnoSenja zahtjeva
5 Mjesto zavarivanja
6. Kratak opis radova
7. Vrijeme izvodenja radova od-do
8. Ime i prezime voditelja radova
zavarivanja i drustva koje izvodi
radove (ukoliko je vanjsko drustvo)
Ispunjava davatelj odobrenja
1. Naziv davatelja odobrenja, ime i
prezime
2 Broj i datum izdavanja odobrenja
3. Mjere koje treba poduzeti u cilju Prije zapo€injanja radova za koje se trazi odobrenje izvodad
sigurnog izvodenja radova radova duZan je provjeriti da li su poduzete miere zagtite od
poZara.
provjeriti da li u neposrednoj blizini ima zapaljivog materijala te
istog ukloniti u polumjeru od 10 m od mjesta priviemenog
obavljanja poslova za koje se traZi odobrenje. Ukoliko se isto
ne moze ispuniti tada gorivi materijal zastiti negorivim
prekrivacima tako da rubovi i preklopi prekrivaga budu
nepropusni na iskre.
Nakon obavljenih radova prije naputanja mjesta rada uvjeriti
se da ne postoji opasnost od izbijanja poZara.
4, Potrebna oprema te broj i wvrsta ; % O
vatrogasnih aparata za gaSenje poZara 2S5 aparata za pocefno gaSenje pozara
B, Potpis davatelja odobrenja
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Prilog 6. Plan evakuacije
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